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LABEKO, s.r.o.
Krajinska cesta 2929, 921 01 PieStany
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Akreditované skiiobné laboratoria ’/k/’.‘—\\‘\? Reg. No. 070/S-030
podia STN EN ISO/IEC 17025 ‘9/,, iﬁ.\.\\‘ &
B tcsuﬁ“
A — akreditovana skidka N - neakreditovana skuska SA —akreditovana skuska vykonana subdodavatelsky Strana ¢ 1 zpoétu 1
Protokol o skuske ¢.: 25/04010 Vitlagok &. 1 zpoétu 2
Objednavatel” Obec Siladice : : -
(meno a adresa) Siladice 232, 92052 Diatim provzaliyzang/: AN
Datum vykonania sku$ok od:  24.11.25
Pocet vzoriek: 1 do:  03.12.25
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Mats, LABEKO, s.r.o. Protekol o odbere €. 1967/25 (A). Datum vystavenia protokolu: ~ 03.12.25
Vysledky skisok
PL: 1 | Cislovzorky: 25-005549 | Predmet skusky/Typ vzorky:  VodalPitn voda
Oznatenie vzorky:  Pitna voda z vodovodnej siete, miesto odberu: OU, datum odberu: 24.11.2025
R g Vysledok : Povolena hodnota Sirs 5 Typ
Merana velicina / parameter / znak Jednotka skizky Neistota MZ SR E£91/2023 Z. 7. PouZita metoda skisky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 24% 0 NMH SPP MV 1.STN EN ISO 9308-1/A SA
Koliformné baktérie KTJ/100ml 0 7% 0 MH SPP MV 1,8TN EN ISO 9308-1/A SA
Enterokoky KTJ/100ml 0 22% 0 NMH SPP MV 3,8TN EN ISO 7898-2 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 °C KTJ/ml 0 2% 200 MH SPP MV 2 STN EN ISO 6222 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36 °C KTJ/iml 0 24% 50 MH SPP MV 2 STN EN ISO 6222 SA
Abiosestan P;ﬁg“v'“;j‘ 5 2% 10 MH SPP B 2,STN 75 7712 SA
Mrtve organizmy jedince/m| 0 29 % 30 MH SPPB1,STN 757711 SA
Zivé organizmy jedince/ml 0 29% 0 MH SPPB1,8TN 757711 SA
Zelezite a manganové baktérie "ggg“ﬁf 0 3% 10 MH SPPB1,STN 757711 SA
Vlaknité baktérie (okrem Fe a Mn bakteérii) jedince/ml 0 29% 0 MH SPPB1,STN 757711 SA
Mikromycéty stanovitelné mikroskopicky jedince/ml 0 29% 0 MH SPPB1,STN 75 7711 SA
Dusi¢nany (NO3-) mg/l <05 - max. 50.0 NMH P-02, STN EN 1SO 10304-1 A
Volny chlér ma/l 0.08 15% max. 0.3 MH P-36,STN EN ISO 7393-2 A
Dusitany (NOZ2) myl <0.01 - max. 0.1/0.5 NMH P-43,STNEN 25777 A
Absorbancia (A254) - <0.005 - max. 0.08 MH P-12,5TN 75 7360 A
Aménne iony (NH4+) mg/l <0.01 - max. 0.5 MH P-27, STN ISO 7150-1 A
Farba mg/l Pt <2.0 - max. 15 MH P-08,STN EN ISO 7887 A
{‘éggg‘\j‘f)kﬁ spotreba kyslika manganistanom ma/l 0.32 18% max. 3.0 MH P-15,5TN EN ISO 8467 A
Mangan (Mn) ug/ 5.10 20% max 50 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Reakcia vody (pH) - 7.56 2% 65-95M P-03,STN ISO 10523 A
Chut' stupen 1 - prijatelna STN EN 1622 N
Teplota  (T) °C 1.3 2% 8-120H STN 757375 N
Zakal (Z) FNU <05 - max. 5 MH P-45,STN EN ISO 7027-1 A
Pach stupen 1 - bez zapachu STN EN 1622 N
Zelezo (Fe) mg/l 0.009 20 % max. 0.2 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Vodivest mS/m 58.3 8% max. 125.0 MH P-05,STN EN 27888 A

Salad/ nesulad s poziadavkami: VySetrovana vzorka spifia poziadaviy Prilohy &1 k wyhlaske MZ SR & 91/2023 Z. z., pre véetky parametre
Metoda odberu: STN EN ISO 5667-5,1P-05

Doplnky a odchylky od pouzitych metad: - - -

Udaje o subdodavatefoch: Stanovenie mikrobiologickych a biologickych ukazovatefov vykonal RUZV Trnava

Pouzité skratky: A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, MH — medzna hodnota, NMH- najvyssia
medzn4 hodnota, IH- indikaéna hodnota, OH- odpori¢ana hodnota, HZ - hromadné zasobovanie, P - Pracovny predpis LABEKO, s.r.0. Piestany

Neistota merania : Neistola merania predstavuje relativnu rozsirent kombinovant neistotu z vysledku skisk

095!3 2
Prehlasenie: Skugobne zariadenia a meradia pouzité na skusky boli kalibrované a overene v zmysle platnjch mety o@b chqpl&bbﬁw sl?djs “gkusok sa tykaju vylucne predmetu skusky a
nenahradzuju iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré s organmi $tatneho odborného dozoru podla $pgli ‘kyc{\zﬁredp\sov pozac@a tokol moze byt reprodukovany len cely, po
jeho éastiach len s pisomny diuhlasom skisobného laboratéria. Ak bola vzorka odobrata zakaznikem vysledky | gok a?vzt ta%k |a prjata, laboratorium odmieta
zodpovednost ak informécie dbdane zakaznikom mozu mat vplyv na platnost visledkov. 2

Protokol schvalil: lng.s\\)(l'la.yHudecJ vedlci Ekoanalytickych laboratorii

xY - Koniec protokolu-—--*

Tel.: + 42133 7741477 Fax - + 421 337741477 e-mail: labeko@labeko.sk hitp: fwww. labeko.sk FOIPS




