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Objednavatel: Obec Siladice . . .
(meno a adresa) Siladice 232, 92052 Détum prevzatia vzorky: 03.11.20
Datum vykonania skisok od:  03.11.20
Pocet vzoriek: 1 do:  09.11.20
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matas, LABEKO, s.r.o. Protokol o odbere €. 1966/20 (A). Datum vystavenia protokolu: ~ 09.11.20
Vysledky skuSok
P.c.: 1 | Cislo vzorky: 20-005027 | Typ vzorky: Pitné voda
Oznacenievzorky:  Pitna voda z vodovodnej siete, odberové miesto: OU, datum odberu: 03.11.2020
. . a1 . Povolena hodnota Ty . Typ
Merana velicina / parameter / znak Jednotka | Vysledok skusky | Neistota MZ SR &.247/2017 Pouzita metoda skidky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 24 % 0NMH HZ MV1,STN EN ISO 9308-1 SA
Koliformné baktérie KTJ/100ml 0 271% 0 MHHZ MV1,STN EN ISO 9308-1 SA
Enterokoky KTJ/100ml 0 22 % 0 NMH HZ MV3,STN EN ISO 7899-2 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 °C KTJ/ml 7 25 % 200 MH HZ MV2,STN EN ISO 6222 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36 °C KTJ/ml 2 26 % 50 MH HZ MV2,STN EN ISO 6222 SA
Zivé organizmy (okrem bezf.bi¢ikovcov) jedince/ml 0 29 % 0 MHHZ B1,STN 757711 SA
Vlaknité baktérie (okrem Fe a Mn bakteérii) jedince/ml 0 29 % 0 MHHZ B1,STN 757711 SA
Mikromycéty (mikroskopicky) jedince/ml 0 29 % 0 MHHZ B1,STN 757711 SA
Mrtve organizmy jedince/ml 0 29 % 30 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Fe a Mn baktérie %pokryv. 1 31 % 10 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Abioseston %opokryv. 3 32% 10 MH HZ B2,STN 757712 SA
Dusi¢nany (NO3-) mg/l <0.5 max. 50.0 NMH P-02, STN EN ISO 10304-1 A
Volny chlér mg/l <0.03 max. 0.3 MH P-36,STN EN ISO 7393-2 A
Dusitany (NO2-) mg/l <0.01 max. 0.1/0.5 NMH P-43,STN EN 26777 A
Absorbancia (A254) - 0.015 12% max. 0.08 MH P-12,STN 75 7360 A
Amoénne iony (NH4+) mg/l <0.01 max. 0.5 MH P-27,STN ISO 7150-1 A
Farba mg/l Pt <2.0 max. 20.0 MH P-09,STN EN ISO 7887 A
Chem.spotreba kyslika (CHSKMn) mg/l 0.29 18 % max. 3.0 MH P-15,STN EN ISO 8467 A
Mangan (Mn) ugll 122.5 15 % max 50.0 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Reakcia vody (pH) 7.68 2% 6.5-9.5MH P-03,STN ISO 10523 A
Chut stupen 1 prijate/na STN EN 1622 N
Teplota (T) °C 15.1 2% 8-120H STN 75 7375 N
Zakal (2) FNU 17 15 % max. 5.0 MH P-45,STN EN ISO 7027 A
Pach stupen 1 bez zapachu STN EN 1622 N
Zelezo (Fe) mg/l 0.42 15% max. 0.2 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Vodivost mS/m 60.1 8% max. 125.0 MH P-05,STN EN 27888 A

Sulad/ nesilad s poZiadavkami: VySetrovana vzorka nespiiia poZiadavky Prilohy &.1 k vyhlagke MZ SR &. 247/2017 Z. z., ak sa do Gvahy berie neistota merania pre
mangan a Zelezo. VySetrovana vzorka spliia poziadavky Prilohy ¢.1 k vyhlaSke MZ SR &. 247/2017 Z. z., ak sa do Uvahy berie neistota merania pre vSetky ostatné
parametre.

Obsah manganu (Mn) neprekracuje pripustnu koncentraciu 200 ug/l ak ide o mangéan z geologického podiozia.
Obsah Zeleza (Fe) neprekraduje pripustnt koncentraciu 0.5 mg/l ak ide o Zelezo z geologického podlozia.

Nazory a interpretacie vysledkov:
Doplnky a odchylky od pouzitych metod: - - - )
Udaje o subdodavateloch: Stanovenie mikrobiologickych a biologickych ukazovatelov vykonal RUZV Trnava

Pouzité skratky: A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, MH — medzna hodnota, NMH- najvyssia
medzna hodnota, IH- indikaéna hodnota, OH- odporu¢ana hodnota, HZ - hromadné zasobovanie, P — Pracovny predpis LABEKO, s.r.0. PieStany

Neistota merania : Neistota merania predstavuje relativnu rozSireni kombinovanu neistotu z vysledku skusky (k=2).

Prehlasenie Sku$obné zariadenia a meradla pouzité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov. Vysledky skuSok sa tykaji vy etme
nenahradzuj(i iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré st organmi &tatneho odborného dozoru podra &pecifickych predpisov pozadované. Protokol maze Dy e frodil@d\Gay ten cely, po
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