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' Akreditované skisobné laboratoria ’z//—"/—-—_\"\—\g Reg. No. 070/S-030
podfa STN EN ISO/IEC 17025 KA
A — akredilovana skiska N - neakreditovana skuska SA - akreditovana skiska vykonana subdodavatelsky Strana €& 1 z po(";tu 1
Protokol o skuske ¢.: 18/00273 Vjtlatok &. 2 zpodtu 3
Objednavatel” Obec Siladice " . .
(st i adreas Siladice 232, 92052 Détum prevzatia vzorky: 120248
Datum vykonania skuok od:  12.02.18
Pocet vzoriek: 1 do:  26.02.18
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Mati3, Labeko, s.r.o. Protokol o odbere €. 75/18 (A). Datum vystavenia protokolu: ~ 26.02.18
Vysledky skisok
Pe: 1 |Cislovzorky: 18000342 | Typvaorky: Pitna voda
Oznacenie vzorky:  Pitna voda z vodovodnej siete, odberové miesto: 0U, datum odberu vzorky: 12.2.2018
Meran velicina | parameter | znak Jednotka | Vysledok skisky | Neistota | "oy no0tes Pousita metoda s;g‘g"ky

Escherichia coli KTJ/100ml 0 19 % 0 NMH HZ MV1,STN EN 1SO 9308-1 SA
Koliformné baktérie KTJ/100ml 0 20 % 0 MHHZ MV1,STN EN 1SO 9308-1 SA
Enterokoky KTJ/100ml 0 20 % 0 NMH HZ MV3,STN EN ISO 7899-2 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 °C KTJiml 0 25% 200 MH HZ MV2,STN EN ISO 6222 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36 °C KTJ/iml 0 23 % 50 MH HZ MV2,STN EN 1SO 6222 SA
Zivé organizmy (okrem bezf.biikovcov) jedince/ml 0 24 % 0MHHZ B1,STN 757711 SA
Vlaknité baktérie (okrem Fe a Mn bakteérii) jedince/ml 0 0% 0 MHHZ B1,STN 757711 SA
Mikromycéty (mikroskopicky) jedince/ml 0 0% 0 MHHZ B1,5TN 75 7711 SA
Mitve organizmy jedince/ml 0 27 % 30 MH HZ B1,STN 757711 SA
Fe a Mn baktérie Yopokryv. 0 18 % 10 MH HZ B1,STN 757711 SA
Abioseston Y%pokryv. 3 14 % 10 MH HZ B2,STN 75 7712 SA
Dusicnany (NO3-) mg/l 2.1 15 % max. 50.0 NMH P-02, STN EN 1SO 10304-1 A
Volny chlér mg/l 0.2 15 % max. 0.3 MH P-36,STN EN ISO 7393-2 A
Dusitany (NO2-) mg/l <0.01 max. 0.1/0.5 NMH P-43,STN EN 26777 A
Absorbancia (A254) ) 0.017 12 % max. 0.08 MH STN 75 7360 A
Amonne iony (NH4+) mg/l <0.01 max. 0.5 MH P-27,8TN 1SO 7150-1 A
Farba mg/l Pt 5.60 20 % max. 20.0 MH P-09,STN EN 1SO 7887 A
Chem.spotreba kyslika (CHSKMn) mg/l 0.24 18 % max. 3.0 MH P-15,5TN EN IS0 8467 A
Mangan (Mn) ug/l 101.7 5% max 50.0 MH P-01,STN EN IS0 11885 A
Reakcia vody (pH) 7.51 2% 6.5-9.5MH P-03,STN ISO 10523 A
Chut’ stupef 1 prijatelna STNEN 1622 N
Teplota (T) G 8.1 812 OH STN 75 7375 N
Zakal (Z) ZF 1.0 15 % max. 5.0 MH P-45,STN EN ISO 7027 A
Pach stupefi 1 bez zapachu STN EN 1622 N
Zelezo (Fe) mg/l 0.15 15 % max. 0.2 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Vodivost’ mS/m 60.0 8 % max. 125.0 MH P-05,STN EN 27888 A

Siilad/ nesalad s poziadavkami: Vy3etrovana vzorka vyhovuje poziadavkam Prilohy &1 k vyhlaske MZ SR €. 247/2017 Z. z.
Prekrocenie koncentracie do 200 g/l je pripustné ak ide o mangan z geologického podioZia.

Nézory a interpretacie vysledkov:

Doplnky a odchylky od pouzitych metod: - - - .

Udaje o subdodavatefoch: Stanovenie mikrobiologickjch a biolog ickych ukazovatelov vykonal RUVZ Trnava

Poutité skratky:
A - akreditovane, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, MH — medzna hodnota, NMH- najvy3ia medzna hodnota, IH-
indikacna hodnota, OH- odporicana hodnota, HZ - hromadné zasobovanie, P - Pracovny predpis LABEKO, s.r.0. Piedtany

Neistota merania : Neistota merania predstavuje refativnu rozsirent kombinovan( neistotu z vysledku skusky (k=2).

Prehlasenie Skigobné zariadenia a meradla pouzité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov. Vysledky skiSok sa tykaju
vyluéne predmetu skusky a nenahradzuju iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré st organmi Statneho odborného dozoru podfa Specifickych predpisov
pozadované. Protokol maZe byt reprodukovany len cely, po jeho gastiach len s pisomnym suhlasom skuSobného laboratoria. 4
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Protokol schvalil: RNDr. HuFec Jozef, veduici Ekoanalytickych laboratorii
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